Jelenia Gora, dnia 12.11.2014 r.

OGLOSZENIE

na serwis urzadzen kottowni, wentylacji i klimatyzacji oraz
przeglady okresowe w obiekcie
Jeleniogorskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
Ksiaznica Karkonoska w Jeleniej Gorze

Warto§¢ zaméwienia nie przekracza 30.000 euro. Zamoéwienie realizowane
z pominieciem procedur Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. z pézniejszymi zmianami.

Jeleniogorskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej — Ksigznica Karkonoska
w Jeleniej Gorze prosi wszystkich zainteresowanych o sktadanie ofert w zwigzku
z realizacjg zamoéwienia na serwis urzadzen kottowni, wentylacji i klimatyzacji
oraz przeglady okresowe w obiekcie Jeleniogorskiego Centrum Informacu
i Edukacji Regionalnej - Ksigznica Karkonoska w Jeleniej Gorze

Szczegdtowy zakres prac:

1. Kotlownia gazowa

W zakres prac wchodzi

1.1 Wykonanie przegladéw miesiecznych — 1 raz w miesigcu w tym :

- sprawdzenie dziatania kotta i uktadéw automatyki

- ewentualne czyszczenie filtroodmulnika

- sprawdzenie systeméw bezpieczenstwa ( zawory bezpieczerstwa system aktywnego bezpieczenstwa gazu)
- kontrola jakosci spalin

- korekta nastaw palnika i automatyki

1.2 Wykonywanie przegladéw gtéwnych 2 razy w roku w tym

- czyszczenie kotta

- czyszczenie painika

- czyszczenie filtroodmulnika

- sprawdzenie dziatania kotta i uktadéw automatyki

- ewentualne czyszczenie filtroodmulnika

- sprawdzenie systemoéw bezpieczenstwa ( zawory bezpieczenstwa systemu aktywnego)
2. Centrale wentylacyjne 5 kompletéw ( 4 nawiewne , 1 nawiewno-wymiewna)
Serwis okresowy 2 razy w roku, w tym

- konserwacja central wentylacyjnych

- wymiana filtréow w zaleznosci od potrzeb

- sprawdzenie dziatania presostatow

- sprawdzenie dziatania wentylatoréw

- sprawdzenie dziatania sitownikéw

- sprawdzenie funkcjonalne central

3. Wentylatory dachowe 4 szt.

Serwis 2 razy w roku, w tym:

- sprawdzenie poprawnosci dziatania ewentualne oczyszczenie z kurzu

4. Pomiary uktadéw wentylacji = pomiar wyplywoéw z kratek wentylacyjnych

- pomiar wydatkéw z kratek wentylacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z czestotliwoscia przewidziana prawem —
badania bedg mozliwe do wykorzystania jako badania okresowe budynku

5. Konserwacja uktadu klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni 1 raz w roku

- czyszczenie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej, spryskanie $rodkiem bakteriobdjczym
6. Konserwacja agregatu wody lodowej 1 raz w roku

- czyszczeni uktadu chiodnic powierzchniowych

- kontrola pracy sprezarek i automatyki



7. Konserwacja uktadu regulacji pary = parownika

- czyszczenie urzadzenia

- sprawdzenie dziatania

- ewentualne doregulowanie uktadu

8. Naprawy , ktérych nie obejmuje gwarancja, np. uszkodzer mechanicznych, uszkodzen powstatych w wyniku przepie¢ lub
innej sity wyzszej, aktéw wandalizmu lub kradziezy itp.

9. Dostawy materiatow normalnie zuzywajacych sie podczas eksploatacji

10. Przeglad agregatu hydroforowego — 1 raz w roku

- sprawdzenie dziatania poprawnoéci urzadzenia

- pomiar pradéw

- oczyszczenie z zanieczyszezen zewnetrznych wynikajacych z normalnej eksploatacji urzadzenia

Wymagania:
e Wymagane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami uprawnienia elektryczne,
energetyczne i gazowe
e Doswiadczenie min. 5 lat

Oferty mozna sktadac w terminie do dnia 21 listopada 2014 r. do godz. 10.00 w
siedzibie Ksigznicy Karkonoskie przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Gorze.
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